
隔爆型三相异步电动机技术要求

一、环境条件及总体要求：

温度：- 1 5 ° C 〜+40°C 

湿度：相对湿度：〈80%

高度：海拔高度： <  1000m 

适合沙漠、风沙等恶劣工况 

可靠的防爆、防震、防潮、防水等措施

二、规范和标准：

GB755 

GB997 

G B 19 71 

GB1993 

GB4942. 1

GB10068. 1 -G B 1 0 0 6 8 .2 

GB10069. 1-G B 10 0 6 9 . 3 

GB1032 

GB /T7593

Q / 3 2 12 8 2 K H T -0 1 2 - 2 0 12

旋转电机基本技术要求 

电机结构及安装型式代号 

电机线端标志与旋转方向 

电机冷却方法 

电机外壳分级

旋转电机振动测定方法及极限 

旋转电机噪声测定方法及极限 

三相异步电机试验方法 

电机过载倍数执行标准 

防爆系列高压三相异步电动机

技术条件

三、隔爆型三相异步电动机技术要求：

1 、电动机主要技术参数：

电机型号：YB2 500-4W 
额定功率：800kW 

额定电压：10kV 

额定电流：55. 5A 

极 数： 4

相 数 ： 3



额定频率：50Hz 

同步转速：1500r/min 

效 率：95.7%

功率因数: 0.87

启动电流倍数：6.5

启动转矩倍数：0.8

最大转矩倍数：2.0

防护等级：IP55

绝缘等级：F 级

工作制：S1

轴承类型：滚动轴承

安装方式：頂B3

冷却方式：IC411

旋转方向：顺时针

出线盒方式：右 侧 （面对轴伸端看）

加热器电压和功率：AC220V/250W 

隔爆等级：ExdIIBT4 Gb 

外形图：G15-483 

2 . 其他技术要求：

2. 1 电动机运行期间电源电压和频率与额定值的偏差符合 

GB755的规定；

2 . 2电动机允许在冷态下连续起动二次（二次起动之间电动机 

应自然停机），或在额定运行后在热态下起动一次。

2 . 3当电源电压与额定电压的偏差不超过± 5 %，电动机的输出 

功率应连续保持为额定值，此时，温升按B 级考核，绝缘等级为F

级。

2 . 4电源频率与额定频率的偏差不超过土2%时，电源电压与额 

定电压的偏差不超过土5%时，或电压和频率同时出现极限偏差时， 

电动机的输出功率应连续保持为额定值，此时，温升按 B 级考核， 

绝缘等级为F 级。



2 . 5电源频率为50Hz，电压为9 0 %额定电压下，电机能连续运 

行 5s而无有害过热。

2. 6 电机在1. 2 倍额定转速下超速运行2 分钟时,不应产生有害 

变形。

2. 7 电动机定子绕组设置测温元件铂热电阻单支三线制PtlOO， 

每相二支，共六支，其中使用三支备用三支。轴承测温元件，单支 

三线制PtlOO:每 端 1 只，共 2 支。测温元件为铂热电阻，分度号： 

PtlOOo

2 . 8 电动机的主接线盒、加热器接线盒、从主轴伸端视之，安 

装在电动机右侧。测温接线盒在左侧。

2 . 9电动机出厂前进行绝缘电阻测试、耐压试验、堵转试验、 

动平衡试验、结构检查并提供相关检验报告。

四、电机发运时应附下列技术文件：

产品合格证 中文 1份 

产品检验报告中文 1份 

使用说明书 中文 3 份 

外形图 中文 3 份

五、 质量保证

1 乙方应按IS09001质量认证体系严格控制产品设计制造、检 

验、试验等，保证产品质量。

2 产品质量保证期为设备出厂后18个月或使用期12个月。质量 

保修期外，若发生质量问题，经双方认定及第三方专业技术部门鉴定， 

属于设计制造、材料缺陷，所造成的损失由供方负责承担和免费进行 

解决。接到需方通知后，供方必须 4 小时内响应，3 6 小时内维修人 

员必须到达服务现场，处理故障。
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